
特記仕様書（補足） 

 

１ 工事の発注単位について 

 場合により以下の単位等に工事を分割して発注することがあるため、設計図および積

算について容易に分割可能とすること 

 Ａ０棟空調改修工事 

 Ａ５棟空調改修工事 

 産学連携センター空調更新工事 

 交流センター空調改修工事 

 

２ 空調設備の停止期間について 

 空調設備について、連続停止可能な時期は中間期のみとなる必要があることから、これ

を考慮した設計を行うこと 
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