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●　凡例　　 ※特記無き限り以下による

壁換気扇

天井換気扇

非常用照明

インバート枡

ため枡、トラップ枡

ハンドホール

誘導灯

汚水配管

非常用照明露出型

S=1:300

滋 賀 県 立 大 学

環境科学部棟 屋根伏図 調査月平成22年3月

B1,B2,B3,B4,B5,B6

吸込又は吹出口

B4棟（環境生態学科棟）
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B1棟（環境政策・計画学科棟）

B5棟（生物資源管理学科棟）

B3棟（環境生態学科棟）

滋 賀 県 立 大 学 管 理 棟 他 平 面 図 等 電 子 化 業 務
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調査月平成22年3月環境科学部棟　立面図（1）

3200

6535.8 7642.34175.2 25500

6500 4950 4550 4550 4950

28
0
4

1
2
6
0
0

1
40
0
0

8
5
0
0

27685.1

41
0
0

30
0
0

7
1
00

7714.9

17006014.9

6535.811817.525500

950045504950

3
0
0

72
0
0

1
40
0
0

8
5
00

3
0
0

19504550

3
1
0
0

35
0
0

3
0
0

3
8
0
0

38
0
0

6
0
0

230067006700

1
40
0
0

8
5
00

3
0
0

38
0
0

6
0
0

350067009200

35100

32500

3
00

49
2
0

32500

3
00

3
8
0
0

38
0
0

3
8
0
0

3200

11200

1
00
0

8
8
0
0

3
1
0
0

3
5
00

1
2
00

2600 3000 3000 2600

11200

1
00
0

8
8
0
0

3
1
0
0

3
5
00

1
2
00

2600 3000 3000 2600

11200

2600300030002600

8
8
0
0

3
1
0
0

3
5
00

1
2
00

1
0
0
0

11200

2600300030002600

1
00
0

8
8
0
0

3
1
0
0

3
5
00

1
2
00

26003000

11200

10
0
0

8
8
0
0

3
1
0
0

35
0
0

1
20
0

3000 2600

11200

10
0
0

8
8
0
0

3
1
0
0

35
0
0

1
20
0

3000 2600

11200

30002600

10
0
0

8
8
0
0

3
1
0
0

35
0
0

1
20
0

11200

30002600

10
0
0

8
8
0
0

3
1
0
0

35
0
0

1
20
0

3
8
0
0

3
8
0
0

38
0
0

3
8
0
0

30002600 30002600 3000 2600 3000 2600

1640016400

B1棟（環境政策・計画学科棟）

コモンスペース　1

コモンスペース　2

B 0 棟 （ 中 央 棟 ）

B0・B1



北立面図 東立面図 西立面図

北立面図

A

A

BＣ

BＣ

B

ＣＣ
Ｄ

YA9 YA21

YB21YB11

XA0 XA3

A

B

C

D

E

F

G

屋根：和瓦

壁　：砂壁状複層塗材吹付

外壁：せっき質ボーダータイル貼

アルミガラリ：二次電解着色

手摺：スチールパイプ加工　34.0φ、27.2φ(SGP)SOP

スチールシャッター：亜鉛メッキ上FP

樋　：スチールパイプ　76.3φ(SGP)加工　SOP

仕上凡例

G D

A

C

B

C G

YA21 YA9

南立面図

東立面図

B

ＣＣ
Ｄ

XB0 XB3

A

C

B

YB21 YB11

南立面図 西立面図

北立面図 東立面図 西立面図

A

B
Ｃ Ｃ

B Ｄ

YC11 YC23 XC0 XC3

C

A

B

B

YC23 YC11

南立面図

Ｃ

B

E

B

B

XA3 XA0

Ｄ

E

C G B

E

B

B

F

XB3 XB0

E

C G

E

B

B

XC3 XC0

B6棟（生物資源管理学科棟）

B4棟（環境生態学科棟）

B2棟（環境建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科棟）

滋 賀 県 立 大 学 棟番号学校名

図面名 S=1:300

滋 賀 県 立 大 学 管 理 棟 他 平 面 図 等 電 子 化 業 務

調査月平成22年3月

B2・B4・B6

環境科学部棟　立面図（2）
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調査月平成22年3月S=1:300
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外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

ア　0.8　32波　（亜鉛鉄板小波）

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8

妻壁フサギ：ガラス繊維強化ポリエステル板波板

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

西 立 面 図

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8

北 立 面 図

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

ア　0.8　32波　（亜鉛鉄板小波）

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8

妻壁フサギ：ガラス繊維強化ポリエステル板波板

東 立 面 図

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8
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南 立 面 図

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

ア　0.8　32波　（亜鉛鉄板小波）

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8

妻壁フサギ：ガラス繊維強化ポリエステル板波板

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8

東 立 面 図
北 立 面 図

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

ア　0.8　32波　（亜鉛鉄板小波）

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8

妻壁フサギ：ガラス繊維強化ポリエステル板波板

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8
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外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

ステンレスパンチングメタル　HL仕上
ステンレスパンチングメタル　HL仕上

北 立 面 図東 立 面 図

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　0.8

ステンレスパンチングメタル　HL仕上
ステンレスパンチングメタル　HL仕上
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外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

ア　0.8　32波　（亜鉛鉄板小波）

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　1.2

妻壁フサギ：ガラス繊維強化ポリエステル板波板

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　1.2

東 立 面 図 北 立 面 図

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

ア　0.8　32波　（亜鉛鉄板小波）

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　1.2

妻壁フサギ：ガラス繊維強化ポリエステル板波板

外壁：砂壁状複層塗材吹付　クシ目引き

屋根：折半屋根　着色ガルバルウム鋼板　ア　1.2
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ホール屋根：折半屋根　着色ガルバリウム鋼板　ア　0.8
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西側立面図南側立面図

屋根：亜鉛メッキステンレス板ア０．４　タテハゼ葺き

ステンレスパンチングメタル　HL仕上ステンレスパンチングメタル　HL仕上

外壁：砂壁状複層塗材吹付

ホール屋根：折半屋根　着色ガルバリウム鋼板　ア0.8

東側立面図

屋根：亜鉛メッキステンレス板ア０．４　タテハゼ葺き

ステンレスパンチングメタル　HL仕上

外壁：砂壁状複層塗材吹付

ステンレスパンチングメタル　HL仕上

北側立面図
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圃場実験施設棟　立面図
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