
圃場実験施設

環境管理センター
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環境管理センター周辺レイアウト
環境管理センター周辺レイアウト

食堂排水調整槽（新設）
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配管ルート（参考）

配　管　名　称 送　水　元 備　　　考

食堂排水送水ライン 食堂排水ポンプピット 新設

加圧浮上装置原水ライン 食堂排水調整槽（新設） 新設

新設加圧浮上装置循環ライン 水質監視槽

送　水　先

加圧浮上設備

食堂排水調整槽（新設）

食堂排水調整槽（新設）

※　配管ルートは参考とする。現場確認を行い決定とすること。
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